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In power distribution system across the world, the need to maintain its power 
quality remains crucial. As technology takes over various aspects of life, the amount 
of non-linear equipment has been increasing, forming distortion in the distribution 
network. This is mainly due to the harmonics current injected by non-linear loads into 
the distribution line, which then pollutes the power quality and poses risks and losses. 
In Universiti Teknologi PETRONAS’s (UTP’s) distribution network, similar issues 
being faced. Hence, this study aims to propose and demonstrate an intelligent system 
that not only enable harmonic monitoring in UTP, but also reduces instrument cost at 
data gathering phase. This thesis proposed implementation of Virtual Harmonic 
Analyser and Forecaster (V-HAF) system to monitor harmonic fluctuation in UTP 
distribution network. The proposed V-HAF system compromises two different 
intelligent tool, which are estimation (Tool#1) and time-series prediction (Tool#2) 
tools in order to serve the objective. Techniques for both tools proposed based on 
literature study done in respective fields. For the estimation tool, feed-forward neural 
network with Levenberg-Marquardt back-propagation training technique was 
proposed and tested against the common Gradient Descent training method. These 
estimated data samples were further utilized to produce future harmonics data or time-
series prediction using a Radial Basis Function (RBF) network. The techniques 
suggested were successfully tested on UTP distribution network and justified. A quick 
comparison was also carried out at the end of this study between the proposed V-HAF 
system and a conventional time-series prediction system, to justify on the system’s 
accuracy based on error at time-series prediction. Simulation results are presented to 
test the hypothesis. The results are compared to the actual data gathered from Fluke 
1750 Power Analyser and presented accordingly. Therefore, the proposed system 
exhibits a reliable tool to replace the current practise in UTP distribution network that 
rely on Fluke 1750 power analyser for data logging, which is not only expensive but 




this system in UTP also expects to achieve a lower maintenance cost due to damages 







Kepentingan mengekalkan kualiti kuasa elektrik kini menjadi suatu keperluan 
mutlak dalam sistem agihan tenaga di seluruh dunia. Memandangkan teknologi gian 
mengambil alih pelbagai aspek dalam kehidupan seharian manusia, jumlah 
penggunaan peralatan bukan linear semakin meningkat, membentuk penyelewengan 
dalam rangkaian pembahagian tenaga elektrik. Hal ini berlaku disebabkan oleh arus 
harmonic yang disuntik ke dalam system agihan kuasa oleh beban bukan linear yang 
seterusnye mencemarkan kualiti elektrik dan menimbulkan risiko serta kerugian. 
Dalam rangkaian pengedaran elektrik di Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), isu 
yang sama sedang dihadapi.  Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mencadangkan dan 
menunjukkan sistem yang pintar yang tidak hanya membolehkan pemantauan 
harmonik di UTP, tetapi juga mengurangkan kos instrumen pada fasa pengumpulan 
maklumat. Tesis ini mencadangkan pelaksanaan system Virtual Harmonic Analyser 
and Forecaster (V- HAF ) untuk memantau kejadian harmonik dalam rangkaian 
pengedaran UTP. Cadangan sistem V- HAF kompromi dua alat pintar yang berbeza, 
yang merupakan alat anggaran ( Tool #1) dan alat ramalan siri masa ( Tool#2) untuk 
mencapai misi/objektif. Teknik untuk kedua-dua alat yang dicadangkan dibuat 
berdasarkan kajian kesusasteraan yang dilakukan dalam bidang masing-masing. 
Untuk alat anggaran , rangkaian neural ‘feed-forward’ dengan teknik latihan 
‘Levenberg – Marquardt’ telah dicadangkan dan diuji serta dibandingkan dengan 
kaedah latihan ‘Gradient Descent’. Sampel data anggaran yang dikumpul dari teknik 
anggaran itu kemudian terus digunakan untuk menghasilkan data harmonik masa 
depan atau ramalan siri masa menggunakan teknik pintar ‘Radial Basis Function’ 
(RBF). Teknik-teknik yang dicadangkan telah berjaya diuji pada rangkaian 
pengedaran UTP dan dibuktikan kewajarannye. Satu perbandingan cepat juga telah 
dijalankan pada akhir kajian ini antara cadangan sistem V- HAF dan system ramalan 
masa -siri konvensional, untuk menguji ketepatan sistem melalui perbandingan antara 




hipotesis. Keputusan dibandingkan dengan data sebenar yang diperolehi daripada 
‘Fluke 1750 Power Analyser’ dan dibentangkan secara teratur. Oleh itu, sistem yang 
dicadangkan mempamerkan alat yang boleh dipercayai untuk menggantikan amalan 
semasa dalam rangkaian pengedaran UTP yang bergantung pada ‘Fluke 1750 Power 
Analyser’ untuk data, yang bukan sahaja mahal tetapi memerlukan pengalaman serta 
keupayaan untuk mengendalikan instrumen tersebut. Pelaksanaan sistem ini di UTP 
juga menjangkakan penurunan pada kos penyelenggaraan disebabkan oleh kerosakan 
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